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Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Certifikat ¢.: FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydan pro:  Elektroinstalaéni listy a kanaly typové rady LV; LH; LHD; EK;

EKE, vcetné prislusenstvi

Vyrobce: KOPOS Kolin as; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Zadatel: KOPOS Kolin a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Vyse uvedeny vyrobek a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v tomto certifikatu a v
dokumentech uvedenych v seznamu dokumentace.

FTZU - Statni zkudebna & 210 potvrzuje, ?e za dodrZeni podminek pouziti uvedenych v tomto
certifikatu, jsou elektrostatické viastnosti vyrobku ve shode s pozadavky dale uvedenych norem:

CSN EN 1127-1:1998; CSN 332030:2004

Vyrobce (popf. Zzadatel) uvedeny v tomto certifikatu je odpovédny za zajistovani shody zarizeni se
specifikaci (dokumentaci) uvedenou v pfiloze tohoto certifikatu a za to, Ze vyrobek prosel uspesne
véemi predepsanymi kusovymi zkouskami a ovéfovanim.

Tento certifikat je platny do: 30.09.2011

Odpovédna osoba:

Ing. Sindler Jaroslav CL“/Z oS ﬁfﬁi

Pocet stran: ol

vedouci certifika¢niho organu Haiac Prilohy: ¢&.1 (1 strana) <

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikdtu a nenahrazuje zadne jinéadokumenty V' iédne')
piipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez veelku.

FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel 4420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@fizu.cz
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Certifikat & FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Popis vyrobku: Elektroinstalaéni listy a kanaly uvedenych typovych fad jsou predevsim ur€eny pro
ulozeni sdélovacich a zabezpecéovacich vedeni, pocitatovych siti, silovych a antennich rozvodu. Jsou
vyrobeny z nemékéeného samozhasivého PVC s teplotni odolnosti — 5 °C az + 60 °C.

Schvalené komponenty a prislusenstvi:

a) Listy vkladaci a hranaté LV (18x13; 24x22; 40x15; 40x40; 60x40;)
LH (20x20; 40x20; 40x40; 60x40; 80x40; 80x40P)
LHD (17x17; 20x20; 40x20; 40x40)

b) El kanaly EK (100x40; 120x40)
EKE (60x60; 100x60; 140x60; 180x60)

c) Kryty koncove 8731; 8791; 8711; 8721; 8741; 8671, 8621, 8631; 8641, 8651, 8661;”
8521; 8531; 8541; 8551; 8561; 8571,

d) Kryty spojovaci 8732; 8792; 8714; 8722; 8742; 8672; 8622; 8632; 8642, 8652, 8662,
8522, 8532; 8542, 8552; 8562; 8572

e) Kryty ohybové 8733; 8793; 8716; 8723; 8743, 8673; 8623, 8633; 8643; 8653; 8663;
8523; 8533; 8543; 8553; 8563; 8573

f) Kryty odbocne 8734; 8794; 8715; 8724, 8744 8674; 8624, 8634, 8644, 8654, 8664, *
8534; 8544, 8554, 8564,8574; 8524, 8524/P

g) Rohy vnitrni 8735; 8795; 8713/2; 8725; 8745; B675; 8625; 8635, 8645; 8655; 8665; »
8525; 8535; 8545; 8555, 8565; 8575

h) Rohy vnéjsi 8736, 8796; 8712/2; 8726; 8746; 8676; 8626; 8636; 8646, 8656; 8666;

85268536, 8B546; 8556; 8566; 8576 ¢
i) Kryty pruchodkové (véetné fady Z) 8737, 8738, 8739; 8797, 8798, 8799, 8719; 8717, 8718; 8727,
8728; 8729; 8747, 8748; 8749; 8677; 8678, 8679; 8627; 8628; 8629;
8637; B638; 8639; 8647, 8648; 8649, 8657, 8658; 8659; 8667; 8668;
8669; 8627; 8528; 8529; 8537, 8538, 8539; 8547, 8548; 8549; 8557,
8558, 8559; 8567, 8568, 8569; 8577,8578; 8579

Odpovédna osoba: WICKY . _ Datum vydani: 20.09.2006
- == { ol Mg
(¢
Ing. émd[er faroslav e 4 e ; Pocet stran:  2/3
vedouci certifikacniho arganu Pfilohy: €.1 (1 strana)

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadnée jiné dokumenty. V zadnem
piipadé nesmi byt certifikét rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku

FTZU, Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: flzu@fizu.cz
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Certifikat ¢&. FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti
Popis vyrobku — pokracovani:

) Rozpérky RLV (40x15; 40x16; 40x40; 60x40; 80x40)
REK (100x40; 120x40)
REKE (60; 100; 140; 180)

k) Pricky PEK (40, 60); PEKE 60; PEP 60

[} Stinici prislusenstvi SK (40x20; 40x33); PSK 1; PLSK; PKS 70/60

Protokol o zkousce ¢.: 06 Ex 0043/2-1

Podminky pouziti v prostorech s nebezpecim vybuchu:

o Pouziti elektroinstalaénich lit a kanalu, véetné jejich prislusnych komponent bude omezeno do
prostoru nebezpeéné zény 2 dle CSN EN 60079-10.

e Elektroinstalacni listy variant LV (40x15; 40x40; 60x40), LH (40x20; 40x40; 60x40,80x40; 80x40P),
LHD (40x20; 40x40), kanaly vdech rozmérovych variant EK, EKE a jejich pfislusne komponenty
nesmi byt pouzity v mistech, kde by byly vystaveny c¢astému otéru jejich povrchu nebo
nadmérnému proudéni vzduchu, plynu a par.

o Vsechny vodive casti stiniciho pfislusenstvi budou vodivé propojeny a uzemneny.

o Pii montazi popf. demontazi elektroinstalacniho materialu musi byt koncentrace hoflavych plynu
a par dostate¢né hluboko pod spodni mezi vybusnosti. Doporucuje se zastavit prace pfi pfekroceni
20 % spodni meze vybusnosti.

s Provedeni instalace elektroinstalaénich list a kanalt, véetné jejich komponent, musi odpovidat
pozadavkim CSN EN 60079-14 ¢&l. 14.3.

Odpovédna osoba: ' r L\ Datum vydani: 20.09.2006
/( Uy \_ X
Ing. Sindler aroslav W Pocet stran:  3/3
vedouci certifikacniho organu Prilohy: &.1 (1 strana)

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty. \V zadnem
piipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez veelku

FTZLU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzuf@ftzu.cz
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| Autorizovana osoba ¢. 210,

\E /" Certifikaéni organ ¢. 3051 akreditovany CIA o.p.s., Praha

Piiloha 1 k certifikatu ovéfeni & FTZU 06 Ex 0043
elektrostatickych vlastnosti

Seznam dokumentace:

e Katalogové udaje s hlavnimi technickymi parametry list

a kanalu LV, LH, LHD, EK, EKE ... 11 stran
o Certifikat €. 1060301 ... 18.4.06; 1+14stran (EZU Praha)
e Protokol o zkousce €. 500894-02/01 ... 10.4.06; 1+14stran (EZU Praha)

FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 [ 11, fax +420 596 232 672, ¢-mail: fizu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek &. 1 k certifikatu &.: FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydan pro:  Elektroinstalaéni listy a kanaly typové fady LV; LH; LHD; EK;
EKE, véetné pfislusenstvi

Vyrobce: KOPOS KOLIN a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Zadatel: KOPOS KOLIN a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Dodatek k certifikatu plati pro: - prodlouzeni platnosti certifikatu
- roz$ifeni fady o novy model (variantu)

Vyse uvedené zafizeni a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v pfiloze k tomuto certifikatu
a v dokumentech uvedenych v této pfiloze.

FTZU - Statni zkuSebna &. 210 potvrzuje, Ze zafizeni s vy$e uvedenymi zménami spliiuje pozadavky dale
uvedenych norem:
CSN EN 1127-1:2008; CSN 332030:2004

Vyrobce zafizeni (popf. Zadatel) uvedeny v tomto certifikatu je odpovédny za zajiStovani shody
zafizeni se specifikaci (dokumentaci) uvedenou v pfiloze tohoto certifikatu a za to, Ze vyrobek prosel
uspésné véemi predepsanymi kusovymi zkouskami a ovéfovanim.

Tento certifikat je platny do: 30.09.2016
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Odpovédna osoba: S e o\ Datum vydani: 29.,0‘3_@011

7 5 ) l & 0,
Ing. Sindler Jaroslav N A&/ Strana: 1/5
vedouci certifikaéniho organu R Pfilohy: - /

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikétu a nenahrazuje 2adné jiné dokumenty. V Zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitni podnik. Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@fizu.cz. web: www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Strana 2

Dodatek ¢&. 1 k certifikatu FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Popis vyrobku: Timto dodatkem se prodiuzuje platnost certifikatu, vydaném na elektroinstalagni listy a
kanaly. Zarover nékteré komponentni fady vyrobku byly dopinény o nové rozmérové varianty.
Elektroinstalatni listy a kanaly uvedenych typovych fad jsou pfedev&im ureny pro ulozeni
sdélovacich a zabezpecovacich vedeni, pocitatovych siti, silovych a anténnich rozvodl. Jsou
vyrobeny z nemékéeného samozhasivého PVC s teplotni odolnosti — 5 °C a2 + 60 °C.

Celkovy pfehled schvalenych komponent a pfisludenstvi:

a) Listy vkladaci a hranaté LV (18x13; 24x22; 40x15; 40x40; 60x40;)
LH (15x10; 20x20; 40x20; 40x40; 60x40; 80x40; 80x40P)
LHD (17x17; 20x10; 20x20; 25x15; 25x20; 30x25; 32x15; 40x20: 40x40)

b) El kanaly EK (100x40; 120x40)
EKE (60x60; 100x60; 140x60; 180x60)
EKD (80x40; 100x40; 120x40)

c) Kryty koncove 8731; 8791, 8711; 8721, 8741, 8671; 8621; 8631; 8641: 8651: 8661;
8921, 8911, 8681, 8691; 8601; 8501; 8511; 8581; 8521; 8531; 8541;
8551; 8561; 8571; 8931

d) Kryty spojovaci 8732; 8792; 8714, 8722; 8742; 8672; 8622; 8632; 8642; 8652: 8662
8682; 8692, 8602; 8522; 8532; 8542; 8552; 8562; 8572; 8502, 8512;
8582; 8922; 8912; 8932

e) Kryty ohybove 8733, 8793, 8716; 8723; 8743; 8683; 8693; 8603; 8673; 8623 8633:
8643, 8653; 8663, 8503; 8513; 8583; 8523; 8533; 8543; 8553; 8563:
8573, 8923, 8913; 8933

f) Kryty odboéné 8924; 8914; 8934; 8734, 8794; 8715; 8724; 8744: 8684 8694: 8604

1

8674, 8624, 8634, 8644, 8654; 8664, 8504; 8514; 8584; 8534; 8544;
8554, 8564,8574; 8524; 8524/P

Datum vydani: 29.07.2011

Ing. Sindler Jaroslav _ el A Y4 Strana: 2/5
vedouci certifikaéniho organu TG Pfilohy: -

Odpovédna osoba:

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje 2adné jiné dokumenty, V zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnoZovén bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI UISTAV, statni podnik. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice.
tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672. e-mail: fizu@ fizu.cz, web: www.fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Strana 3

Dodatek €. 1 k certifikatu FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Celkovy pfehled schvalenych komponent a pfisluSenstvi (pokratovani):

g) Rohy vnitini 8925; 8915; 8935; 8735; 8795; 8713/2; 8725, 8745, 8675; 8625; 8635,
8645; 8655; 8665; 8685; 8695; 8605; 8505, 8515; 8585, 8525; 8535;
8545, 8555, 8565, 8575

h) Rohy vné&jsi 8926; 8916; 8936; 8736, 8796; 8712/2; 8726, 8746, 8686, 8606, 8696,
8676; 8626; 8636; 8646; 8656, 8666, 8526, 8536, 8546, 8556, 8566;
8576, 8506, 8516, 8586

i) Kryty pruchodkové (véetné fady Z) 8737; 8738; 8739, 8797; 8798; 8799; 8719; 8717, 8718, 8727,
8728; 8729, 8747, 8748, 8749, 8677, 8678, 8679, 8627, 8628; 8629;
8637; 8638; 8639; 8647; 8648; 8649; 8657, 8658; 8659; 8667, B668;
8669; 8627; 8528; 8529, 8537, 8538, 8539; 8547, 8548, 8549; 8557,
8558, 8559; 8567; 8568, 8569, 8577,8578; 8579; 8504/EKD,
8514/EKD; 8584/EKD

j) Rozpérky RLV (40x15; 40x16; 40x40; 60x40; 80x40)
REK (100x40; 120x40)
REKE (60; 100; 140; 180)
REKO (80x40; 100x40; 120x40)

k) Pficky PEK (40; 60); PEKE 60; PEP 60; PEKD 40

[) Stinici pfislusenstvi SK (40x20; 40x33); PSK 1; PLSK; PKS 70/60

Odpovédna osoba: 2 £, Datum vydani: 29.07.2011
vVE 4@&:@{/ Bl }
Ing. Sindl€r Jaroslav Strana:  3/5
vedouci certifikaéniho organu B Pfilohy: -

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje Zadne jine dokumenty. V zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice.
tel +420 595223 111, fax +420 596 232 672. e-mail: ftzu@ ftzu.cz. web: www.flzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Strana 4

Dodatek & 1 k certifikatu FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Protokol o zkousce ¢.;: 06 Ex 0043/2-2

Podminky pouziti ve vybusnych prostorech:

s Pouziti elektroinstalaénich li§t a kanall, véetné jejich pfislusnych komponent bude omezeno do
prostorli s nebezpe&im vybuchu hoflavych plynt a par zény 2 a do prostorl s nebezpecim
vybuchu hoflavych prachl zény 22.

e Elektroinstalaéni listy variant LV (40x15; 40x40; 60x40), LH (40x20; 40x40; 60x40;, 80x40,
80x40P), LHD (40x20; 40x40), kanaly véech rozmérovych variant EK, EKE, EKD a jejich pfislusné
komponenty nesmi byt pouzity v mistech s vyskytem zény 2, kde by byly vystaveny ¢astému nebo
dlouhodobému otéru jejich povrchu nebo nadmérnému proudéni vzduchu, plynt a par.

e« VZechny vodivé &asti stiniciho pfislu§enstvi budou vodivé propojeny a uzemnény.

«  Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkim CSN EN 60079-14.

e Pfi montazi popf. demontazi elektroinstalaéniho materialu musi byt koncentrace hoflavych plyni
a par dostate&né hluboko pod spodni mezi vybusnosti a musi byt zabranéno vyskytu vybusné
atmosféry prachu. Doporuéuje se zastavit prace pfi prekro¢eni 20 % spodni meze vybusnosti
hoflavych plynu a par.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 29.07.2011
¢ I'. | ...“ » y I II.'\.
/ allLe L/ z|
Ing. Sindler Jaroslav \. R /5 Strana: 4/5
vedouci certifikaéniho organu N Pfilohy: -

Tento oznameni se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto oznameni a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty. V Zadném
pfipadé nesmi byt oznameni rozmnoZovano bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV. statni podnik, Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672. c-mail: fizu@ftzu.cz. web: www.flzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek ¢. 1 k certifikatu FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Seznam dokumentace

Montazni navody k elektroinstalaénim kanalim EKD 24.3.09; 3 strany
Vykresova dokumentace k elektroinstalaénim kanalim EKD 27 stran

Montazni navody k elektroinstalaénim kanalim EKE 11.1.07; 4 strany
Vykresova dokumentace k elektroinstalacnim listam LH 3 strany

Vykresova dokumentace k elektroinstalaénim listam LHD 7 stran

Protokol o zkousce &. 000894-01/02 (EZU Praha) 13.7.10; 12+18 stran

Poznamka: Uvadéna jen dokumentace doplné&nych variant vyrobku.

Odpovédna osoba: P TN Datum vydani: 29.07.2011
; ._ X
b fpobiol & we i)
Ing. Sindler Jaroslav \ ‘ <4 Strana: 5/5
vedouci certifikaéniho organu Bavp ¥t PFilohy: -

Tento oznameni se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto oznameni a nenahrazuje zadné jiné dokumenty. V zadnem
pfipadé nesmi byt oznameni rozmnoZovano bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak neZ veelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik. Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595223 111. fax +420 596 232 672. e-mail: fizua fizu.cz. web: www ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek ¢. 2 k certifikatu é.: FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydan.pro:  Elektroinstalaéni listy a kanaly s pfislusenstvim typové rady
LV; LH; LZ; LE; LP; LR; LO; EK; PK; LPK; LZK; LHD; EKE

Vyrobce: KOPOS KOLIN a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Zadatel: KOPOS KOLIN a.s.; Havli¢kova 432; 280 94 Kolin IV

Dodatek k certifikatu plati pro: - prodlouzeni platnosti certifikatu
- rozsifeni fady o novy model (variantu)

Vyse uvedeny vyrobek a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v tomto certifikatu a
v dokumentech uvedenych v seznamu dokumentace.

FTZU - Statni zkusebna &. 210 potvrzuje, Ze elektrostaticke vlastnosti vyrobku s vy$e uvedenymi zménami
Jjsou ve shodé s pozadavky dale uvedenych norem:

€SN EN 1127-1:2012; CSN CLC/TR 60079-32-1:2016
Vyrobce (popf. Zadatel) uvedeny v tomto certifikatu je odpovédny za ‘iaj:iét‘ovéni shody vyrobku se

specifikaci (dokumentaci) uvedenou vtomto certifikatu a za to, ze Wrob‘ek prosel Uspésné véemi
pfedepsanymi kusovymi zkouskami a ové&fovanim.

Tento certifikat je platny do:  30.09.2021

/J' ‘\ - “ = “:_\ 4
@poyosoba: / _ \ Datum vydani: 154-409_2016-__
Ing. Luka Martinak s Strana: 14 / \
vedouci certifikaéniho organu - Prilehy: -

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobk(im uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje 2adné jiné dokumenty. V 2adném
pripadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek €. 2 k certifikatu ¢.: FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elekrostatickych viastnosti

Popis vyrobku:
Timto dodatkem se prodluzuje platnost certifikatu vyrobku ovéfeného dle pozadavkl uvedenych norem.

Zaroven se certifikovana fada vyrobku rozsifuje o nové komponentni fady LZ, LZK, LE, PK, LP, LPK, LR,
LO. Elektroinstalaéni listy a kanaly uvedenych typovych fad jsou pfedev§im urCeny pro uloZeni
sdélovacich a zabezpetovacich vedeni, poéitatovych siti, silovych a anténnich rozvodi. Jsou vyrobeny
z nemékéeného samozhasivého PVC s teplotni cdolnosti -5 °C az +60 °C.

Celkovy prehled schvalenych komponent a pfislusenstvi:

a) Elektroinstala¢ni listy LV (11x10; 18x13; 24x22; 40x15; 40x40; 60x40)
LH (15x10; 20x20; 40x20; 40x40; 60x40, 80x40; 80x40 P)
LHD (17x17; 20x10; 20x20; 25x15; 25x20; 30x25; 32x15; 40x20; 40x40)
LP 80x25; LPK 80x25; LZ 15x12; LZK 15x12; LP 35; LR 30;
LO (35; 50; 75)
LE (40; 60; 80; 100)

b) Elektroinstalagni EK (100x40; 120x40)
kanaly EKE (60x60; 100x60; 140x60: 180x60)
EKD (80x40; 100x40; 120x40)
PK (110x70 D; 140x70 D; 170x70 D; 90x55 D; 120x55 D; 160x65 D; 210x70 D)

C) Kryty koncové 8731; 8791; 8711; 8721, 8741, 8751, 8761, 8771, 8781, 8671, 8621,
8631: 8641; 8651; 8661; 8921; 8911; 8681, 8691, 8601; 8501, 8511,
8581; 8521; 8531; 8541; 8551, 8561; 8571, 8401, 8441; 8451; 8461,
8471; 8481; 8491; 8931; 8821 L; 8821 P; 8861 L, 8861 P

d) Kryty spojovaci 8732; 8792; 8714; 8722; 8742; 8752; 8762; 8772; 8782; 8672, 8622,
8632; 8642; 8652; 8662; 8682, 8692, 8602; 8522; 8532; 8542; 8552,
8562; 8572; 8502; 8512; 8582, 8922; 8912; 8932; 8402; 8442; 8452
8462; 8472, 8482, 8822

e) Kryty ohybové 8733; 8793; 8716; 8723; 8743, 8753; 8763, 8773, 8782; 8683; 8693,
8603; 8673; 8623; 8633; 8643; 8653; 8663; 8503; 8513; 8383, 8523;
8533; 8543; 8553; 8563; 8573; 8403; 8443; 8453; 8463, 8473, 8483,
8493; 8833; 8843; 8873; 8923; 8813, 8933

povedna gsoba: Datum vydani: 14.09.2016
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadne jiné dokumenty. V zadném
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

Autorizovana osoba ¢é. 210

Dodatek é. 2 k certifikatu ¢.: FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elekrostatickych viastnosti

Celkovy prehled schvalenych komponent a ptislugenstvi (pokradovani):

fy  Kryty odboéné 8924; 8914; 8934; 8734; 8794; 8715; 8724; 8744: 8754: 8764 8774:
8784, 8684; 8694; 8604; 8674; 8624; 8634; 8644: 8654: 8664 8504
8514, 8584; 8534; 8544; 8554: 8564; 8574; 8524; 8524/P: 8404 8444
8454; 8464, 8474; 8484; 8494: 8834; 8844: 8874

g) Rohy vnitini 8925, 8915; 8935, 8735; 8795, 8713/2; 8725; 8745; 8755: 8765 8775
8785, 8675, 8625; 8635, 8645; 8655, 8665; 8685; 8695; 8605 8505:
8515, 8585, 8525; 8535, 8545; 8555, 8565; 8575; 8405; 8445: 8455
8465; 8475, 8485; 8495; 8825; 8855; 8855/3; 8865

h)  Rohy vnéjsi 8926; 8916, 8936; 8736, 8796; 8712/2; 8726; 8746; 8686; 8606: 8696:
8676, 8626, 8636; 8646, 8656, 8666; 8526: 8536; 8546; 8556, 8566:
8576; 8506, 8516, 8586, 8756, 8766; 8776; 8786: 8406; 8446: 8456
8466, 8476, 8486; 8496, 8826: 8856; 8866

i) Kryty prichodkové 8737, 8738, 8739, 8797, 8798; 8799; 8719; 8717; 8718; 8727:
(v€etné fady 2) 8728, 8729, B747, 8748, 8749, 8757, 8677, 8678 8679; 8627 8628:
8629, 8637, 8638, 8639, 8647, 8648; 8649; 8657; 8658, 8659 8667:
8668; 8669; 8527; 8528; 8529; 8537; 8538 8539; 8547; 8548, 8549:
8557, 8558, 8559; 8567, 8568; 8569; 8577:8578: 8579; 8504/EKD:
8514/EKD; 8584/EKD; 8407; 8447, 8457; 8467: 8477: 8487: 8487 8497
8837, 8847

J)  Rozpérky RLV (40x15; 40x16; 40x40; 60x40: 80x40)
REK (100x40; 120x40)
RLH 60x40
RLE (80; 100)
REKE (60; 100; 140; 180)
REKO (80x40; 100x40; 120x40)

k) Pricky PEK (40; 60); PEKE 60; PEP 60: PEKD 40

[)  Stinici pfislugenstvi SK (40x20; 40x33); PSK 1; PLSK: PKS 70/60

m) Piistrojové nosice PN (40x15; 40x20; 80x20; 80x20 2Z; 80x25 2Z)
PNE (40 2Z; 60x20; 60x20 2Z; 80x20; 80x20 2Z; 100x20)
PNLP 35 2Z
KP (EKE; PK)

n) Kryty ohybové pfechodové 8823/13L,; 8823/13P
0) Kryty odboéné prechodové 8624/12; 8824/12; 8824/40; 8824/41; 8824/43; 8824/44

Datum vydani: 14.09.2016

Strana: 3/4
Pfilohy: -

Ing. Lukas Martinak
edouci certifikaéniho organu

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadné jiné dokumenty, V zadném
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek ¢&. 2 k certifikatu ¢.: FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elekrostatickych viastnosti

Zprava ¢.. 06Ex0043/2-3

Podminky pouZiti ve vybusnych prostorech:

Pouziti elektroinstalacnich list a kanall, v&etné jejich prislusnych komponent bude omezeno do
prostorll s nebezpecim vybuchu hoflavych plynl a par zény 2 a do prostor( s nebezpecim vybuchu
hoflavych prachl zény 22.

Elektroinstalaéni listy variant LV (40x15; 40x40; 60x40), LH (40x20; 40x40; 60x40; 80x40; 80x40P),
LHD (40x20; 40x40), LE (40; 60; 80; 100), LP 80x25, LPK 80x25, LP 35, LR 30, LO (35; 50; 75),
kanaly vsech rozmérovych variant EK, EKE, EKD, PK a jejich pfislusné komponenty nesmi byt
pouzity v mistech s vyskytem zony 2, kde by byly vystaveny ¢astému nebo dlouhodobemu oteru jejich
povrchu nebo nadmérnému proudéni vzduchu, plynl a par.

V&echny vodivé &asti stiniciho pfislu§enstvi budou vodivé propojeny a uzemnény.
Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkim CSN EN 60079-14.
Pfi montazi popf. demontazi elektroinstalacniho materialu musi byt koncentrace hoflavych plyna.

a par dostate¢né hluboko pod spodni mezi vybusnosti. Doporucuje se zastavit prace pfi pfekroceni
20% spodni meze vybudnosti hoflavych plyna a par.

Seznam dokumentace:

Cislo Strany  Verze Datum Nazev

B 2 - - Datovy list ,LZ 15x12 - lista zaklapavaci"

- 2 - - Datovy list ,LPK 85x25 — lista podlahova
kobercova"

- 2 - - Datovy list ,LZK 15x12 — lidta zaklapavaci”

- 2 - - Datovy list ,LP 80x25 — lista podlahova”

. 2 - - Datovy list ,LE 100 — lista elegant”

= 2 - - Datovy list ,LO 35 — lista obla"

- 2 - - Datovy list ,LR 30 - lista rohova"

2 2 - - Datovy list ,PK 110x70 D — parapetni kanal*

305645-01/01 7+18 - 18.12.2013 Protokol o zkousce EZU Praha

1130970 1+18 - 30.12.2013 Certifikat EZU Praha

povédna osoba: Datum vydani: 14.09.2016
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Ing. Luka$ Martinak
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkﬂﬁfﬁﬁédenym v tomto certifikatu a nenahrazuje 2adné jine dokumenty. V Zadném

pfipadé nesmi byt certifikat rozmnoZovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak neZ veelku.
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ETZV)\ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
@ Ostrava — Radvanice

Dodatek ¢. 3 k Certifikatu prezkouseni typu

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti
podle schématu uvedeného v pfiloze VIl smé&rnice 2014/34/EU

Cislo certifikatu prezkousent typu:

FTZU 06 Ex 0043

Vyrobek: Elektroinsta'laé_ni_ listy a kandly s prislusenstvim typové fady
LV; LH; LZ; LE; LP; LR; LO; EK; PK; LPK; LZK; LHD; EKE

Vyrobce: KOPOS KOLIN a.s.
Adresa: Havli¢kova 432; 280 02 Kolin IV, Ceska republika

Tento dodatek rozsifuje certifikat &. FTZU 06 Ex.0043, vztahujici se k ovéfeni elektrostatickych viastnosti
vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu a jakékoliv jeho
schvaleneé varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, Certifikaéni organ &. 3051 akreditovany CIA o.p.s. Praha
dle normy CSN EN ISO / IEC 17065:2013, potvrzuje, Ze vySe uvedeny vyrobek je ve shodé s pozadavky
dale uvedenych norem:

CSN EN 1127-1:2020; CSN CLC/TR 60079-32-1:2019

Vyrobce uvedeny v tomto dodatku je odpovédny za zajistovani shody vyrobku se specifikaci
(dokumentaci) uvedenou v tomto certifikatu a za to, ze vyrobek progel uspesné véemi predepsanymi
kusovymi zkouskami a ovéfovanim.

Tento dodatek se vztahuje pouze na ovéfeni elektrostatickych viastnosti vyrobku, Dal$i pozadavky
mohou byt aplikovany na vyrobni proces a na dodavani tohoto vyrobku. Toto neni pokryto timto
certifikatem.

R B
Tento certifikét je platny do:  30.09.2026 M~
A SR Fyd
Odpoyédné)-'osoba{/} , ,{f"/::‘yﬁl‘ e \\'z& Datum vycw'n: 30.04.2&?__1
e ] / / < e = "
/ ”/{/é/ M } u_ | 2\ BX Je] /
/" Ing. Lukas Martinak N/ Strana: 1/4
vedouci certifikaéniho organu Na-paNE

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkiim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadné jiné dokumenty.
V zadném pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7. 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava — Radvanice

Dodatek €. 3 k Certifikatu pfezkouseni typu &. FTZU 06 Ex 0043

o ovéieni elektrostatickych vlastnosti
podle schématu uvedeného v pfiloze VIl smérnice 2014/34/EU

Popis zmén vyrobku:

Prfedmétem tohoto dodatku je:
- recertifikace vyrobku dle pozadavki uvedenych norem,
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

Elektroinstala¢ni listy a kanaly s pfislusenstvim typové fady LV; LH; LZ; LE; LP; LR; LO; EK; PK; LPK;
LZK; LHD; EKE jsou vyrobeny z PVC. Rozsah teplot pouZiti vyrobku je -5°C az +60°C.

Typova fada vyrobki LHD a PK je roz&ifena o nové varinaty. V konstrukci a materidlovém provedeni
vyrobkl nebyly provedeny zmény ovliviiujici jeho plvodné ovéfované vlastnosti,

Celkovy pfehled schvalenych variant vyrobku:

a) Elektroinstala¢ni listy LV (11x10; 18x13; 24x22; 40x15; 40x40; 60x40)
LH (15x10; 20x20; 40x20; 40x40; 60x40; 80x40; 80x40 P)
LHD (17x17; 20x10; 20x20; 25x15; 25x20; 30x25; 32x15; 40x20: 40x40:
50x20; 50x20/1; 50x20/2)
LP 80x25; LPK 80x25; LZ 15x12; LZK 15x12; LP 35; LR 30;
LO (35; 50; 75)
LE (40; 60; 80; 100)

b) Elektroinstalaéni EK (100x40; 120x40)

kanaly EKE (60x60; 100x60; 140x60; 180x60)

EKD (80x40; 100x40; 120x40)
PK (110x65 D; 110x70 D; 130x65 D; 140x70 D; 170x65 D; 170x70 D:
90x55 D; 120x55 D; 160x65 D; 210x70 D)

C) Kryty koncové 8731, 8791; 8711, 8721; 8741; 8751; 8761; 8771; 8781; 8671; 8621;
8631, 8641; 8651, 8661; 8921; 8911; 8681; 8691; 8601; 8501; 8511;
8581, 8521; 8531, 8541; 8551; 8561; 8571; 8401; 8441; 8451; 8461:
8471, 8481; 8491, 8931; 8211; 8221; 8821 L; 8821 P; 8861 L; 8861 P;
8991; 8231

d) Kryty spojovaci 8732; 8792; 8714; 8722; 8742; 8752; 8762; 8772; 8782; 8672; 8622;
8632; 8642; 8652, 8662; 8682; 8692; 8602; 8522; 8532; 8542; 8552;
8562; 8572; 8502; 8512; 8582; 8922; 8912; 8932; 8402; 8442; 8452;
8462; 8472; 8482; 8892; 8212; 8222; 8232

e) Kryty ohybové 8733, 8793; 8716, 8723; 8743; 8753; 8763; 8773; 8782; 8683; 8693;
8603; 8673; 8623; 8633; 8643; 8653; 8663; 8503; 8513; 8583; 8523;
8533; 8543; 8553, 8563; 8573; 8403; 8443; 8453; 8463; 8473; 8483;
8493, 8833; 8843; 8873; 8923; 8913; 8933; 8993; 8213; 8223; 8233

Odpovgdna bsoba; /—Q@@‘;__{’E}{E‘}é\ Datum vydani: 30.04.2021
( - { L S «C.('(‘J/" ‘,._'\:'- :\\":':ﬁ\
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikétu a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty.
V/ zadném pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice jinak nez vcelku.
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava — Radvanice

Dodatek ¢. 3 k Certifikatu prezkouseni typu ¢é. FTZU 06 Ex 0043

o ovéieni elektrostatickych vlastnosti
podle schématu uvedeného v pfiloze VIl smérnice 2014/34/EU

Celkovy prehled schvalenych variant vyrobku (pokracovani):

f)  Kryty odbo¢né 8924, 8914, 8934; 8734; 8794; 8715; 8724; 8744; 8754; 8764: 8774:
8784, 8684; 8694, 8604; 8674, 8624; 8634; 8644; 8654; 8664; 8504;
8514; 8584; 8534, 8544, 8554; 8564, 8574, 8524; 8524/P; 8404; 8444
8454; 8464, 8474, 8484, 8494; 8834; 8844; 8874; 8994; 8214; 8224:
8234

g) Rohy vnitini 8925; 8915; 8935, 8735; 8795; 8713/2; 8725; 8745; 8755; 8765; 8775;
8785, 8675, 8625, 8635, 8645; 8655; 8665; 8685; 8695; 8605; 8505;
8515; 8585; 8525; 8535, 8545; 8555; 8565; 8575; 8405; 8445; 8455:
8465; 8475; 8485; 8495, 8825, 8855; 8855/3; 8865; 8995; 8215; 8225;
8235

h) Rohy vnejsi 8926; 8916; 8936; 8736; 8796, 8712/2; 8726; 8746; 8686; 8606; 8696;
8676; 8626, 8636, 8646; 8656; 8666; 8526; 8536; 8546; 8556; 8566:
8576; 8506; 8516, 8586, 8756; 8766; 8776, 8786; 8406; 8446; 8456;
8466; 8476; 8486, 8496, 8826; 8856; 8866; 8996 ; 8216; 8226; 8236

i)  Kryty prichodkové 8737; 8738, 8739; 8797, 8798; 8799; 8719; 8717; 8718; 8727:
(veetné fady 2) 8728, 8729; 8747, 8748; 8749, 8757, 8677, 8678; 8679; 8627; 8628:
8629; 8637, 8638; 8639; 8647; 8648; 8649; 8657; 8658; 8659; 8667:
8668, 8669; 8527; 8528; 8529; 8537; 8538; 8539; 8547; 8548; 8549;
8557, 8558; 8559; 8567; 8568; 8569; 8577;8578; 8579; 8504/EKD:
8514/EKD; 8584/EKD; 8407, 8447; 8457; 8467; 8477; 8487; 8487; 8497:
8837, 8847, 8999; 8217, 8227, 8237

i) Rozpérky RLV (40x15; 40x16; 40x40; 60x40; 80x40)
REK (100x40; 120x40)
RLH 60x40
RLE (80; 100)
REKE (60; 100; 140; 180)
REKO (80x40; 100x40; 120x40)

k) Pficky PEK (40; 60); PEKE 60; PEP 60; PEKD 40

I)  Stinici prislugenstvi SK (40x20; 40x33); PSK 1; PLSK; PKS 70/60

m) Pfristrojové nosi¢e PN (40x15; 40x20; 80x20; 80x20 2Z; 80x25 2Z)
PNE (40 2Z; 60x20; 60x20 2Z; 80x20; 80x20 2Z; 100x20)
PNLP 35 2Z
KP (EKE; PK)

n) Kryty ohybové pfechodové  8823/13L; 8823/13P
0) Kryty odboéné pfechodové  8624/12; 8824/12; 8824/40; 8824/41; 8824/43; 8824/44

Odpovédna soba: -~ Datum vydani: 30.04.2021
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vedouci certifikaénfho organu
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava — Radvanice

Dodatek €. 3 k Certifikatu prezkouseni typu &. FTZU 06 Ex 0043

o ovéreni elektrostatickych viastnosti
podle schématu uvedeného v pfiloze VIIl smérnice 2014/34/EU

Zprava ¢.: 06Ex0043/2-4

Podminky pouZiti ve vybugnych prostorech:

e  Pouziti elektroinstalaénich list a kanald, véetné jejich prislusnych komponent bude omezeno do
prostorl s nebezpe¢im vybuchu hoflavych plynii a par zony 2 a do prostorli s nebezpeéim
vybuchu hoflavych prachl zény 22.

e  Elektroinstala¢ni listy variant LV (40x15; 40x40: 60x40), LH (40x20; 40x40; 60x40; 80x40;
80x40P), LHD (40x20; 40x40; 50x20; 50x20/1; 50x20/2), LE (40; 60: 80; 100), LP 80x25, LPK
80x25, LP 35, LR 30, LO (35; 50; 75), kanaly véech rozmeérovych variant EK, EKE, EKD, PK a
jejich pfislusné komponenty nesmi byt pouzity v mistech s vyskytem zony 2, kde by byly
vystaveny castemu nebo dlouhodobému otéru jejich povrchu nebo nadmérnému proudéni
vzduchu, plynt a par.

e Vsechny vodivé ¢asti stiniciho pfislugenstvi budou vodiveé propojeny a uzemnény.

*  Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkim CSN EN 60079-14.

»  Pfimontazi popf. demontazi elektroinstalaéniho materialu musi byt koncentrace hoflavych plynd.
a par dostate¢né hluboko pod spodni mezi vybudnosti. Doporu¢uje se zastavit prace pfi
prekroceni 20% spodni meze vybusnosti hoflavych plyni a par.

Seznam dokumentace (uvadéna jen dopliujici dokumentace):

Cislo Strany  Verze Datum Néazev

- 2 . - Datovy list ,LHD 50x20 - li§ta hranata*

- 2 - - Datovy list ,PK 110x65 D — parapetni kanal“

- 2 - 16.01.2017 Montazni navod ,ELEKTROINSTALACNI
LISTA LHD 50x20*

- 4 x 16.01.2017 Montazni navod ,ELEKTROINSTALACNI
PARAPETNI KANAL PK 110x65 D*

5 4 - 20.02.2018 Montéazni navod ,ELEKTROINSTALACNI
PARAPETNI KANAL PK 130x65 D*

& 4 B 21.07.2020 Montazni navod ,ELEKTROINSTALACNI

PARAPETNI KANAL PK 170x65 D*
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Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty.
V zadném pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice jinak neZ vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



